Kurzanleitung ME 15 /18 / 20
Steuerfunktionen

Konfiguration/
Steuerfunktionen

Funktion
auswahlen

Typ
anpassen

WENN

ODER

UND

ODER

DANN

02/2021

A4

Konfiguration
Alarm Gruppen
Sensoren
Auto Konfiguration
Info Gruppen

» Steuerfunktionen
Regler
Ausgange

Funktion 1
» Funktion 2
Funktion 3
Funktion 4
Funktion 5
Funktion 6
Funktion 7
Funktion 8

Steuerfunktion 2
» Funktion Typ
Name
auf LCD

Eventspeicher Eintrag

Steuerfunktion 2
» WENN
Zustand
seit
ODER
Zustand
seit

Steuerfunktion 2
» UND

ODER

»DANN 1
Funktion
Haltung
Quittierbar

DANN 2
Funktion
Haltung
Quittierbar

12:00:00

per. Luftung 1
Netzst.
Luftungsst.
inaktiv

inaktiv
IN-OUT
inaktiv

inaktiv

12:00:00

Netzst.
Netzstdrung
sichtbar

ON

12:00:00
Digital IN5
Hi

5 sek

USV Betrieb
Hi

5 sek

12:00:00
inaktiv

inaktiv

Software 1.6

UND

ODER
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Gaswarnanlagen & Wasserqualitat

DANN 2

\ 2

DANN 3

Im Konfigurations-Men die Steuerfunktionen
auswahlen.

Funktion auswahlen, um sie zu dndern, oder eine
inaktive wahlen, um eine neue Steuerfunktion zu
erstellen.

Funktions-Typ auswahlen.

Bei erfiillter Funktion wird auf dem Display der
Name sichtbar und im Eventspeicher wird ein
Eintrag erstellt.

»-" Taste driicken, um zur nachsten Seite zu
gelangen.

WENN ist die erste Bedingung, die erfillt sein
muss. Kriterium, Zustand und die Einschalt-
Verzégerung auswahlen.

ODER ist die alternative Bedingung, die
ausgewahlt werden kann.

UND ist die zweite Bedingung die erfiillt sein
muss. Diese kann inaktiv gesetzt werden, falls sie
nicht gebraucht wird.

DANN sagt, was bei erfillter Funktion geschehen
soll. Element auswéhlen, das ein- oder
ausgeschaltet werden soll. Es sind auch Angaben
in % flr einen Regler moglich.

Insgesamt sind 4x DANN moglich. Wenn nicht alle
gebraucht werden, bitte auf inaktiv setzen.

Sind alle DANN inaktiv, erscheint bei erfillter
Funktion nur die Meldung im Display.
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